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PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE S e T e L S s
BACTERIES

Note Méthode Résuitat Unité VG VL
Bactéries coliformes # 1SO 93082 <1 NPP/100m! <1
Escherichia coli # 1SO9308-2 <1 NPP/100mMI <1
Entérocoques intestinaux # 1SO 7899-2 <1 cfu/100ml <1
Germes revivifiables 36°C # 1806222 <1 cfuml <20
Germes revivifiables 22°C # 1S06222 9 chummi <100
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CARACTERISTIQUES

Note Méthode Résultat Unité VG A"/ R
Aspect SOP 11300 (2) propre
Couleur visuefle SOP 11300 (2) incolore
Odeur SOP 11300 (2) inodore
INDICATEURS

Note Méthode Résultat Unité VG VL
pH » # 1SO 10523 7.7 8.5:9.5
Température (dosage pH) # DIN 38404-C4 18.4 °C
Conductibilité électrique a 20°C # 1SO 7888 590 pSicm "<2500
Turbidité # 1SO7027 <0.50 FNU "
Dureté carbonatée #  1SO 9963-1 29 da°f
Dureté totale (calculée 1SO14911) # 34 d°f
IONS

Note Méthode Résultat Unité VG VL
Chiorure dissous # 1SO 10304-1 15 mg <250
Nitrate dissous # 1SO 10304-1 28 mg/ <50
Sulfate dissous # iSO 10304-1 22 mg/ <250
Sodium dissous # 150 14911 5.8 mgn <200
Potassium dissous # 150 14911 <2.0 mg/l
Calcium dissous # 1SO 14911 71 mgh
Magnésium dissous # 1SO 14911 39 mg/
Ammonium dissous #  1SO7150-1 <0.02 mgh <050
Nitrite dissous # 1SO6777 <0.01 mgh <0.50



